
Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RU.21Ar57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И . Ш а м и л я 1 «<г»тел. + 7 (8722) 98-98-98, е-шаП s u p e H a b O S ^ m a i U u 

П Р О Т О К О Л 
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й ( ИЗМЕРЕНИЙ) 

№ 1 7 2 8 - 3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):Бода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образиы) отобраны на объекте: Ул. Садовая 22,с. Ахты, Ахтынскийрайон. 

Дата и время отбора пробы (образца ) :22.09.2076 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы (образца ) :22.09.2076 16 ч 00 •» мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лиио, у которого 

отбирались пробы(образцы): 
368730,РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. ГАхтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 

Код пробы(образца): Г 1728-01/16 ] 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и опенку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Руководитель ИЛ: ЭфендиевМ.А 
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к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1728-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

3 
Общее микробное 
число 

48 50 КОЕ в I мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Колифаги 
Не 
обнар. 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О; Подпись У / Ш ^ ' 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Обшество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.KU.2I АГ57 выдан 15 июля 2»15г 

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И.Шамиля 1 «г» i 

П Р О Т О К О Л 
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1728-2 
от 27.09.2016г. 

Наименование п р о б ы ( о б р а з ц а ) : ^ а питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образпы) отобраны на объекте: Ул. Садовая 19.с. Лхты. Ахтынскийрайон. 

Дата и время отбора пробы(образца ) :22.09.20/6 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца) :22.09.2076 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лино, у которого 

отбирались пробы(образцы): 
368730 РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. ГАхтынского 3 
Присутствовали при о т б о р е проб(образиов), со сгороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков СБ. 
Код пробы(образца): 1728-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лино, ответственное за проведение исследования 
и с о с т а в л е н и е протокола: и^Щрач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
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к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

i 
Код 

пробы(образца): | 
1728-01/16 

Мик 
№ 
п/п 

робиологическая лабора! 
Определяемые 
показатели 

ор и я 
Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные не обнар. не допуск. в 100 мл 

МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
кппиАопмные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

3 
Общее микробное 
число 

25 50 КОЕ в 1 мл 

не допуск. 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 
4 

5 

Патогенная микрофлора 

Колифаги 

не обнар. 

Не обнар. 

не ДОПУСК, 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

1 Должность, Ф.И.О; 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 

Хаджиева Е.А 

Исследованная проба (образен) соответствует (не соответствует, С м Ш ^ и Л Л О Т ^ . 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
A T T F C T A T А К К Р Е Д И Т А Ц И И № R A . R U . 2 1 A r 5 7 в ы д а н 1S и ю л я 2015г 
А Т Т Е С Т А Т АККГЕ.ДИ ^ _ ,87221 98-98-98, e-mai l supe r l ab05f f ima i l . ru 

А д р е с : 367026 Р е с п у б л и к а Д а г е с т а н , г. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я 1 «г» т е л . + 7 (8722) 

П Р О Т О К О Л 
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й ( И З М Е Р Е Н И И ) 

№>1728-1 
от 27.09.2016г. 

Наименование и р о б ь К о б р а з и а ) : ^ шшьееая, чептрали3оШтое еоОосшвжеше. 

Пробы(образцы) отобраны „а объекте: У , Catoea, 20., ЛшЫ. Ашьшсптраио, 

дата и иреми отбора „ р „ б ь . ( о б р а з н а , : 2 2 « Ж ' 
Дата и время доставки иробь,(образиау.22.09.2016 16 ч 00мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - прошводсшетый контроль. 
Сотрудник , , ,„брав,н,ж п р о б ы ( о б ^ ы ) ; А 3 

Юридическое лнио, индивидуальный предприниматель или физическое лнно, у которото 

Я Г » ' " 
Присутствовали при отборе нроб(обрашов) , со стороны заказчи 

Код пробы(образца): Ш8-01/16 
НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012^ 

~ Г и ~ ^ Г Ш Ш Р ^ о г ИЛ ООО „сутрла6„ Е.А 

Руководитель ИЛ: 

России; 

ЭфендиевМ.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1728-01/16 

Микробиологическая лаборатория — 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

о Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

-> j 
а С 1 

Оощее микробное 
число 

19 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
MJ1 

МУК 4.2.1018 
1 

| 
Исследовании проводили: 

—1 
: Должность. Ф.И.О; Подпись flPp ifl'lb' 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Адрес: 367026 Респу 

Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № R A . R U . 2 1 A r S 7 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

б л и к а Дагестан , г. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я . «г» « л . +7 ,8722, 98-98-98, e-mail s u p e r l a b 0 5 ® n , a i , . r « 

ПРОТОКОЛ 
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й (ИЗМЕРЕНИИ) 

№ 1 7 2 6 - 3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):Яода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Намосту, с. Калук, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца) :22.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образна) :22.09.2076 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образны): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» МуртазалиеваА.1 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лино, у которого 

отбирались пробы(образпы): 
368730,РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб*образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 

Код пробы(образца): 1726-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
центравизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за п р о в е д е ^ ^ с л е д о в а н и я Хаджиева Е А 
и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева t.A 

----- / ) 

/ 

Руководитель ИЛ: 
ЭфендиевМ.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Микробиологическая лаборатория 

№ Определяемые 
п/п ! показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиеническии 
норматив 

Код 
пообы(образца): 

1726-01/16 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные не обнар. не допуск. в 100 мл 

МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
к-пттигЪопмные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

Л з Общее микробное 
число ^ 50 КОЕ в 1 мл 

н е ДОПУСК. 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 
! 4 
1 N 

Патогенная микрофлора 

Колифаги 

не обнар. 

Не обнар. 

не допуск, 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл _ _ 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

j Должность, Ф.И.О; 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 

Подпись 
Хаджиева Е.А 

И с следов" ни ая проба (образец) ^ответствует (не соответствует) С а н П и н ^ Л А Щ Т ^ Ш . 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И Л» КЛ.К1.21 А. 57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Д а ™ , , М а х а ч к а л а , Чр. . . . Ш а м и л я 1 ,«г» тел. + 7 ,8722, 98-98-98, e-mail s u p e r i a b 0 5 ^ m a i i . r u 

П Р О Т О К О Л 
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1726-2 
от 27.09.2016г. 

Наименование нробы(образца):5ода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: В конце села, с. Калук, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2076 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образцау.22.09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фечъдшер-чаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазачиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 am 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались иробы(образны): 
368~30 РД. МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗжул. Г. Ахтынского 3. ^ 
Присутствовали при отборе проб(обрашов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С .Ь. 
Код пробы(образца): [726-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 7 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
„составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

„ , п п . • / ' . . . Эфендиев М.А Руководитель ИЛ: . / ,-, • ч н ^ 1 



к- протоколу №1726-2 от 27.09.2016г. 

^\Т|1кробиа лабооатопия 
Код 

пробы(образца)1 1726-01/16 
№ 
п/п 

J Определяемые I P e ^ n ^ i 

Исследования^ 
| Гигиенический 

JjjopMaTHB_ 
Единицы 

_^1змерения__ 
НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 2 Iсрмотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

3 

1 4 ! 

wouiee микрооное 
число 31 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.101 8 j 

s 1 { [ Колифаги Не обнар. не допуск. 
не допуск. 
КОЕ в 100 
МП МУК 4.2.1018 1 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О " ~ 
-.Врачоактериолог И л Т ю о ^ ^ р Л а ^ ,-Подпись Q/fc t^Ui 

Хаджиева Е.А 
Заключение: 

Исследованная проба (образец) с о о т в ^ е т (не соответствует) С а н Щ 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И .У» RA.RU.21Ar57 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

: 367026 Республика Дагестан, г. М а х а ч к а л а , Пр. М.Шамиля 1 «г» тел. + 7 (8722) 98-98-98, e-mail , и р е П . Ы № Г п » И . 

ПРОТОКОЛ 
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1726-1 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образпа):5ос>я питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Возле сельсовета, с. Качук. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2076 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):22.09.2076 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазачиева ,4.3. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730 РД. МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 

Код нробы(образца): 1726-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
п составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛао» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: , _. > Эфендиев М.А 



к протоколу №1726-1 от 27.09.2016г 

МикробиОЛОГИЧРГК-яа 
Код 

пробы(образца): 1726-01/16 

№ 
п/п 

Определяемые Результаты 
I исследования 

Гигиенический 
1 норматив 

I Единицы 
1 измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. | в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 I ермотолеран гные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

-> 

1 -1 

1— 

1 4 

Общее микробное 
число 
Патогенная микрофлора 

27 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

5 I Колифаги 
i 

Не обнар. 

не допуск, 

не допуск. 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.О; г 
Д ^ р а ч б а к т е р и ^ 

I 

Подпись 
Хаджиева Е.А 

(yffiutio- —J 

1 
Заключение: 

ая проба (образец) .соответствует (не соответствует) СанПин 2.1. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RU.21Ar57 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, , М а х а ч к а л а . Пр. И . Ш а м и л я 1 " т е л . + 7 ,8722) 98-98-98, e-mail ^ Ы Ю Э Д - И п . 

П Р О Т О К О Л 
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й (ИЗМЕРЕНИИ) 

№ 1 7 2 6 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(обРазцаУ.Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Возле кладбшца, с. Калук, Ахтынский район. 

Дата и время отбора п Р обы(об Р азпау .22.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца) :22.09.2() /б 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» МуртазалиеваА.1 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лино, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
П р и с ^ в о ™ ™ — в 0 д ° П Р ' С а ф и 6 е К ° в С Л 

Код пробы(образца): 1726-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин -> 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству' воды 
щнтр^тизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

„ , O f . Эфендиев М.А 
Руководитель ИЛ: ? / I Ь и - . -



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1726-01/16 

Микробиологическая лаборатория 

№ | Определяемые 
п/п | показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический Единицы 
норматив измерения 

НД на метод 
исследования 

Общие колиформные 
бактерии 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 
Обшее микробное 

не обнар. 

не обнар. 

12 

не допуск, 

не допуск. 

50 

в 100 мл 

в 100 мл 

КОЕ в 1 мл 

МУК 4.2.1018-
0 1 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

_ 4 _ 

5 

Патогенная микрофло} а не обнаг 

Колифаги 

Исследования проводили: 

Не обнар. 

не допуск, 

не допуск. 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

Должность. Ф.И.О: 
| Подпись 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 
I Хаджиева Е.А 

и Г ™ 1 проба (образец, Щ М Ш В С соответствует) Г а н Ш к 2.1.4Л074-01. 



эЮ Общество с ограниченной ответственность* 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕ ЛИТА НИМ > к л ,,, ,, , г „ • -RA.K1 

•кала , Пр. И.Шамиля I «г» тел. +7 ,8722, 98-98-98, e-n.il ьирсГ|аЬ055mail., 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1724-4 
от 27.09.2016г. 

Наименование н р о б ы . о б р а з и а ) : ^ „ _ т д о с ш 6 х т ж 

Пробьц образцы) отобраны „ . объекте: В т х ж ч е т и , , К а 1 у к А я т ^ 

Фемиер-шборант ИЛ ООО „СуперЛаб, МуртШаШеса 4 3 
Основание лли отбора: М К т О З О З З О т П Ш О Ю П ^ Ш Ы Ш . 

* * * * - физическое лицо, у которого 

П р и с о с ™ У « У С . , Е З „ , > „ . Г Ахтынского j 
Кол пробы,образца)" заказчика: < М т , р . С а ф и б е к ж с к 

НД на методику отбора -.ГОСТ3194^-2017 
НД на объем лабораторных нее.тело'ванин „ „ п е ы к » . 

6актеР^ог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е. А 

Руководитель ИЛ: 

5 ПРОТОКОЛОВ /:•; 



к протоколу №1724-4 от 27 09.2016г. 

Микробиолог И ческ-я я 1 я п п п а т г , п , . п 

Код 
! пробы(образца): 1724-01/16 

№ | Определяемые 
п/п | показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 
2 1 ермотолерантные 

колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

<— 

1 4 

Оощее микробное 
число 
Патогенная микрофлора 

5 
— 

^ 1 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

5 ! Колифаги Не 
обнар. I 

не допуск, 

не допуск. 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 
i I сел ел о ва н и я п ро вод ил и: 

Должность. Ф.И.О —~ г 

1 

ИЛ ООО «СуперЛаб» ± Подпись 0//ШЦМ-
Хаджиева Е.А 

Заключение: 
сследованная проба (образец)._Ша11щствует (не соответствует) СанПин 2.1.4. 



ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№ 1 7 3 4 - 4 
от 27.09.2016г. 

Наименование п р о б ы ( о б р а з ц а ) : ^ « питьевая, цент,шлизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте :Ул. Вагабоеа 42. с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время досга'вк.ГпробьНобразна)^. 09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

о т б и р а л и с ь пробы(образны): wr„F4» п Г Ахтынского 3. 

Код пробы(образца): 1734-0 1716 : 

НД па методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 

Z Z Z Z , обеспечению безопасное,пи систем горячего еобоснаоженш, 

/ 

Руководитель ИЛ: 
•СУПЕ; 

ЭфендиевМ.А 



к протоколу №1734-4 от 27 09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1734-01/16 

Микробиологическая лаборатория 

№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический I Единицы 
норматив | измерения 

НД на метод 
исследования 

Общие колиформные 
бактерии _ _ 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. 100 мл МУК 4.2.101! 

Общее микробное 
! число 

24 50 КОЕ в 1мл МУК 4.2.1018 

4 ! Патогенная микрофлора 

Колифаги 

не обнар. не допуск. 

Не обнар. не допуск. 

не доп Х ск__^МУК4 1 2Л018_ 

КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили; 

Должность, Ф.И.О; 
^ ^ Г б а с т ё р й о л о г JjJ j_OOQ_«C^^ 

Подпись т^бафг 

Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не 

соответствует) СанПин 2 . 1 , 4 Л 0 7 Щ . 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № R A . R U 2 1 A r 5 7 в ы д а н 15 и ю л я 2015т 

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м н л я 1 «г» тел. + 7 (8722) 98-98-98, e-mail super lab05ff lmai l . ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1734-3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):50да питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул. Вагаоова 40,с. Ахты, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.О9.20М 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):22.09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора:МК № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730,РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3 
Присутствовали при отборе проб(образиов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С Б 
Код прооы(образца): 1734-01/16 I 

НД на методику отбора -.ГОСТ31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
центрачизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: У/СЬ^г Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: : >- ' . < о / а л* л —-—• -• - Эфендиев М.А 

' Г о ? "СУПЕРЛАБ"' ч: 

.t '% \ ЛРОТОКОЯОЗ /'-



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Термотолерантные 
^ к о л и ф о р м н ы е ^ 

Гобшее~мшфобное 
J I ЧИСЛО 

|~Патоге н liSEi 

Т Т к о л и ф а г и I Не обнар. 

_н^допус1с 

J не допуск. 

Г м Щ Х Щ ! 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

т]ппжность. Ф.И.О; 

3 И с Г д Г а н н а я проба (образец) С™ 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

И Н М / К П П : 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
IАГ57 в ы д а н 15 и ю л я 2015т 

> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail supe r l ab05®mai l . r 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1734-2 
от 27.09.2016г 

Н а „ „ е „ „ в а „ „ е нробыГобразн,ьу.Воба „штееа, ц е т , р ю т и о е тдкна6жеит. 

Пробы(образцы) отобраны на „ б ъ е к т е : В а г а б т ю ^ ^ ^ ^ ^ 

Дата „ время отбора пробы(образиа) :22 . (Ш0/б 10ч 00 mm 
Дата „ время доставки пробы(образца):22.да.2<да 16 чООмш. 

Фемшер-яаборатп ИЛ ООО ,СуперЛаб» Мурташте,*, А 3 
Основание д.,в о т б о р а : М К М 030330009,7160000/7 „„, 29.08.2016г. 

o ^ ^ J Z Z Z Z " ™ " ' «•-.. физическое , „ „ „ , у к э т „ р о г о 

36S 30. РД МО Ахтынский район, с. Ахты WFV «VCuF? , г < 

НД на методику отбора -.ГОСТ31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола- 'АЛХа./ d„„„ -

^ Врач оактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
х 

СУ!!?;-, ... L
 • "Л б'. 

/I 
Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1734-01/16 

Микробиологическая лабора! 
№ I Определяемые 
п/п показатели 

ория 
Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные не обнар. не допуск. в 100 мл 

МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
i ^ n n n r h o r i M H b i e бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

з 
Общее микробное 
число 

— 
28 50 КОЕ в 1 мл 

не поггуск. 

МУК 4,2,1018 

МУК 4.2.1018 
4 

1 I ч 

Патогенная микрофлора 

! Колифаги 

не оонар. 

: Не обнар. 

не допуск, 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

^ Z Z ^ H Q . 1 Подпись ДОЛЖНОСТЬ. ЧЛ11. ! Г \ 
! Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛай» 

Исследованная проба .образец, соответствует ,не соответствует) О ш П ш Щ А 1 С Щ И • 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № R A . R U . 2 1 A r S 7 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

А д р е с : 367026 Р е с п у б л и к а Д а г е с т а н , г. М а х а ч к а л а , П р . И . Ш а м н л я 1 «г» тел . + 7 (8722) 98-98-98, e-mai l s u p e r , a b 0 5 ® m a i l . r u 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№ 1 7 3 4 - 1 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образпа):Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул.Вагабова ЗЗ.с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2076 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):22.09.20/6 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образны): 
Фепьдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образиы): 
168730 РД. МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Ь. 
Код пробы(образца): 1734-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: ^ ^ Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева К.А 

Эфендиев М.А 



к протоколу №1734-1 от27.09.2016г 

Код 
пробы(образца): 

1734-01/16 

МНГППЙИПППГИЧРСКЯЯ лабопатооия 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

-V Общее микробное 15 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 
число 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск, МУК 4.2.1018 

5 Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 
7%-

Должность, Ф.И.О; Подпись 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

з а и л ш ч с п и с . 

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1 130571001252 
А Г ГЕС ГА I АККРЕДИТАЦИИ № КАШ'.21АГ57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала . Пр. И . Ш а м и л я 1 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1734 
от 27.09.2016г. 

Наименование п робы(образца):5ода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул. Вагабова ЗО.с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):22.09.2076 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-чаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора :МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое липо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образиы): 
368730 РД. МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского J. 
Присутствовали при отборе проб(образцов),состоро„ы заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С.Ь. 

Код пробы(образца): _ 1_73_4-01 /16 

НД на методику отбора -.ГОСТ31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 7 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: &'и, Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛао» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
О / х? / / , _. > Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 1734-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 
Л 2 Термотолерантные 

колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

з Общее микробное 
число 17 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

! 4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 
5 

1. 
Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 

мл МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О: Подпись , / р 0 ,/г;; 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) сщтъсггствve;ijне соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г 

П„ I, , , , . „ „ , ... 1 , „»ТР ' | +7(8722)98-98-98, e-mail superlab05®mail . ru 
А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И.Шамиля 1 «I» тел. + {э/щуо 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1732-4 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):Яо<За питьевая, централизованное водоснаожение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул.Вагабова 26,с. Ахты, Ахтынский район. 

Дата и время отбора нробы(образиа):22.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):22.09.20М 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фечьдшер-чаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора:МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
168 730 РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г, Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образпов). со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков L.b. 
Кол пробы!обраша): _ 1732-01/16 

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 7 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования r7 „ v , , 
и составление протокола: /Щи^Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛао» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: , _. > Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1732-01/16 

Микробиологическая л а б о о а т о о и я 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

О Z 
Термотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

-> Общее микробное 
число 

2 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 
- - — ' 

Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О: Подпись Qf/tUClM-

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № R A . R l .21Ar57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И.Шамиля 1 «о> тел. + 7 ,8722) 98-98-98, e - m a i , superlab05ffln,ai1 . ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1732-3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):£о()а питьевая, централизованное водоснабжение. 

Иробы(образны) отобраны на объекте: Ул Вагабова 23,с. Ахты, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2076 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образна):22.09.2076 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фечъдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора :МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730 РД. МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,у л. Г. Ахтынского 3 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С 
Код пробы(образца): 1732-01/16 

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 1 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

„ O ^ ^ ' L ' ' ' - Эфендиев М.А Руководитель ИЛ: ;/,. гуЦЕеМЬ . — / ' 



к протоколу №1732-3 от 27.09.201бг 

Код 
пробы(образца): 

1732-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

I 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

j) Общее микробное 
число 

л j 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.О; Подпись 9 /№и£и2 : 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01,. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ .У» RA.Rl .21.Ar57 выдан 15 июля 2015. 

А д р е с : 367026 Республика Д а г е с а н , г. Махачкала , Пр. . . .Шамиля 1 <«„, тел. + 7 ,8722) >8-98-98. e-n,ai. super.ab05®n,ai>.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1732-2 
от 27.09.2016г. 

Наименование н р о б ы ( о б р а з н а ) : 5 о д а питьевая, централизованное водоснабжение. 

Нробы(образцы) отобраны на объекте: Ул. Вагабова 22,с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образпа):22.09.20/6 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образпа):22.О9.2076 16 ч 00мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторий - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фечьдшер-чаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева A3. 
Основание для отбора :МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730 РД МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе п р о б ( о б р а з ц о в ) , со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Ь. 
Код пробы(образца): 1732-01/16 

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 1 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за провед0щ^:исследования 
и составление протокола: 4 Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

тлтт. '.. -- Эфендиев М.А Руководитель ИЛ: гЛ ^ 1 

' СУП? : Д., 
Д-" \ Г\ * 1 Я : - • 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(обр;оца): 

1732-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

Л Л Общее микробное 
число 

8 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 

1—1—1— 
Колифаги Не обнар. не допуск. 

КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

И ее. I ед ован и я и ро вод HJi и: 

Должность. Ф.И.О: Подпись . PlP„ /ГГ^ 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т АККРЕДИТАЦИИ № RA.Rl ' .21Ar57 выдан 1S июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И .Шамнля 1 «г» тел. + 7 ,8722) 98-98-98, e-mail superiab05fflmail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1732-1 
от 27.09.2016г. 

Наименование п р о б ы ( о б р а з ц а ) : 5 о д а питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул. Вагабова 21,с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образпа):22.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образнау.22.09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторий - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368 730 РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:лшс/». водопр. Сафиоеков 
Код пробы(образца): 1732-01/16 

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и с о с т а в л е н и е протокола: . . • ; , , / / • Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

л тт С ^ Эфендиев М.А Руководитель ИЛ: : ^ - " ' 

% \ ПРОТОКОЛОВ I S - г 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1732-01/16 

Мнкпобиотогичес^ая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

Л Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

з Общее микробное 
число 

14 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 1 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 j 

! 5 Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 I 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.О; ! Подпись /fJCAM*-

Врач бактериолог ИД ООО «СуперЛаб» i Хаджиева Е.А 

эаклплспис. 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01,. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RL-21AI S7 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

А д р е с : 367026 Р е с п у б л и к а Д а г е с т а н , , М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а М „ л я 1 «г,> т е л . + 7 (8722) 98-98-98, e - m a i . s u p e r l a b 0 5 @ m a U . , 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№ 1 7 3 2 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):Во^ питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образпы) отобраны на объекте: Ул. Вагабова 20, с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образиа) :22.09.2Ш 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):22.09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» МуртазалиеваА.З. 
Основание для о т б о р а : М М 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лино, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

Шт7д с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3 
П р и с у ^ в о ^ а л и при отборе проб(образпов,, со стороны заказчика: , « водопр. Сафиоеков С.Б. 

Код пробы(образца): Г732-0Ш6 

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012 
HIT на объем лабораторных исследований и оценку: 
^нПинТ 4 1074 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
Iентрскованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
ЭфендиевМ.А 



к протоколу № 1732 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1732-01/16 

Мик 
№ 
п/п 

робиологическая лаборат 
Определяемые 
показатели 

ори я 
Резул ьгаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

I 
I 

Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
0! 

"7 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

-1 Общее микробное 
число 

[7 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

V1Vkr 4.2.1018 
4 

5 

Патогенная микрофлора 

Колифаги 

не обнар. 

Не обнар. 

не допуск, 

не допуск. 
КОЕ в 100 МУК 4.2.1018 ! 

| мл 

Исс тедования проводили: 

Должность. Ф.И.О. Подпись и/исл^и- 1 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 
Хаджиева Е.А 

заключение. „ 7 1 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) С щ Щ н ^ М Л и м ч л . 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RO.21АГ57 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

А д р е с : 367026 Р е п л и к а Д а г е с т а н . , М а х а ч к а л а , Цр. И . Ш а . и л я Т «г» Т е л . + 7 , 8 7 2 2 , ~ = ^ 0 5 ^ а П , и 

ПРОТОКОЛ 
1АБОР АТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№ 1 7 1 6 - 1 
от 27.09.2016г. 

Наименование и Р обы(об Р азиа) : ода питьевая, централизованное водоснабжение. 

ПробьКобразцы) отобраны „а объекте: Кирпичный завод,возле Югория. с Ахты, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образцаУ^-09.2016 10ч. 00миИ. 
Дата и время доставки нробы(образна):22.09.2016 16 ч 00.шт. 

Цель проведения измерений: Лабораторий - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образиы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО ^уперЛаш>Щрпшз^шеваА.1 
Основание для отбора :МК№ 0303300091716000017 от 29.08..016г. 

Юридическое лицо. индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались пробы(образцы): vr„mavn Г Ахтынского 3. 

Код пробы(образца): Ш ^ О Ш б 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 

НД „а объем ^требования и качеству вод* 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за п р , ш ООО „СуперЛаб,, Хаджиева Е.А 
и составление протокола: ^_арач оактерии. и 

Руководитель ИЛ: ? ?'/' 

• •: \ ^ $ 

х Ч ^ 

••'/' .. ч% ' J / Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1716-01/16 

Мнк-nnfinnлогическая лабог>атооия 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

л Общее микробное 
число 

12 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 
— — 

Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 
с — I — 1 — 

Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О; Подпись 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2 . 1 . 4 . 1 0 7 ^ 1 



Общество с ограниченной ответственностью 
" C v n e p J I a 6 " 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RU.21Ar57 в ы д а н 15 и ю л я 2015т 

и Щами |я 1 «г» те 1 +7(8722)98-98-98, e-mai lsupei iabQ5ff lmai l . ru 
А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я 1 «т.. тел. + / 15 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1716 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образна): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образиы) отобраны на объекте: Водопровод по дороге Ахты-Рутул, база «Баракат», 

с. Ахты. Ахтынский район. 
Дата и время отбора пробы(образцау.22.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробьЦобразнаУ.22.09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева A 3 
Основание для отбора: МК№ 0303300091716000017 от 29.0Ь.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались пробы(образиы): 
368730 РД МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
При су IX тв о в а л и при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков СБ. 

Код пробы(образца): 1716-01/16 J 

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

» ООО «СуперЛаб» ХабЖаееа Е.А 

Руководитель ИЛ: 
ЭфендиевМ.А 



1 Микробиологическая лаборатория 
№ Определяемые 
п/п i показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиеническии 
норматив 

Общие колиформные 
бактерии 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 
Общее микробное 
число 
[ 1атогенная микрофлора 

5 1 Колифаги 
Ь-

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

Не обнар. 

И с с л е д о ва н и я и р о в о д и л и: 

Должность. Ф.И.О. 
~ Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 

Заключение: 
Исследованная 

не допуск. 

не допуск. 

50 

не допуск. 

не допуск. 

к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(обрачца): 

Единицы 
измерения 

в 100 мл 

в 100 мл 

КОЕ в 1 мл 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

Подпись 

1716-01/16 

НД на метод 
исследования 

МУК 4.2.1018-
01 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

•i/VtuOM 
Хаджиева Е.А 

проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.]07М1-



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

И Н Н / К П П : 0 5 7 1 0 3 5 0 3 0 / 0 5 7 2 0 1 0 0 1 О Г Р Н : 1 1 3 0 5 7 1 0 0 1 2 5 2 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RU.21AI 57 выдан 15 и ю л я 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Д а г е с а н , , = , Пр. И . Ш . м п л » 1 «г» тел . + 7 ,8722, 98-98-98, е - т а П s u p e r i a b 0 5 f f l m a i , , и 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1710-4 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образпа): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул. Ленина 34. с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образиа): 21.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробьЦобразна): 21.09.2016 12ч 30 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора: МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730 РД МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образпов), со стороны заказчика: мает, водопр Сафиоеков СБ. 

Код пробы(образца): 171 0-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин ? 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лино, ответственное за проведение исследования 
'. V/СШ^ Rnilu пактегтоюг ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А и составление протокола: - х - врач оактерио.шс чл _> и 

Руководитель ИЛ: , _. > Эфендиев М.А 

й. v-'A / V s" 



к протоколу №1710-4 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(обоазца): 1710-01/16 

Мш сробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.101 8-

01 
2 Термотолерантные 

колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

3 Общее микробное 
число 24 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

! 4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 
j Колифаги Не обнар. не доп\ск. КОЕ в 100 

мл МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

должность, Ф.И.О; i Подпись 1 frJj(LU' 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 1_ 

j Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



i 

Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № Я А Ж Ш А Г 5 7 в ы д а н 15 июля 2015т 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, т. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail superlabOSfilmail.i 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1710-3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул. Ленина 31, с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца): 21.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образна): 21.09.2016 12ч 30 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора: МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730,РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ « УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика:мает, водопр. Сафиоеков СБ 
Код пробы(образца): 1710-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: г^фВрач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

? 

Эфендиев М.А Руководитель ИЛ: „о 

i цп* „ )»' s » 

.4if: п; л" 



к протоколу № 1710-3 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(обраша): 

1710-01/16 

M..,.nnK..mnniiiP<4.'Qa ПЯЙППЯТОПИЯ 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4,2.1018 

-> Общее микробное 35 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 
число 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Колифаги Не обнар. не допуск 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

1 Должность. Ф.И.О: Подпись ~1 / /,';JU 
•J . • 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Обшество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21Ar57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, , Махачкала , Пр. Н .Шамиля , «г» тел. + 7 (8722) 98-98-98, e-mail I ^ i ^ ® m a i l . r u 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1710-2 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):5ода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образиы) отобраны на объекте: Ул. Ленина 27. с. Ахты. Ахтынский район. 

1 мин. Дата и время отбора нробы(образна):21.09.2016 10ч. 00. 
Дата и время доставки пробы(образца):21.09.2016 12ч 30мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора:МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730РД МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб,обрашов). со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков СБ 
Код пробы(образна) : 1710-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Тино. ответственное за проведейи^'исследования .лицо, 01ВС1ЧВС , пактетючог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А и составление протокола: орач оактериолог rui ^^^ / у 

Эфендиев М.А 



к протоколу №1710-2 от27.09.2016г. 

Микробиологическая н а й п п о т А т . п 

Код 
| пробы(образца): 1710-01/16 1 

№ 
п/п 

Определяемые j Результаты 
показатели j исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

] Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 Л ] - Термотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

| 3 Общее микробное 
число 28 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

-г Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.ТоТ8 
1 ^ ! Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 

мл МУК 4.2.1018 
Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О; ~ 
Врач бактериолог ИЛ ООО «С vпеоЛаб» Подпись 

Хаджиева Е.А | 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RU.21Ar57 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, т. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail super lab05®mai l . ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1710-1 
от 27.09.2016г 

Наименование пробы(образиа):Лодо питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробьд образцы) отобраны на объекте: Ул .Эмирова 82, с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):21.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):27.09.2016 12ч 30мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730.РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образиов), стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 
Код пробы(образпа): 1710-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: Д^фБрач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: , _. > Эфендиев М.А 
• I ? ( о ' № 1 к Т х 

о ( я В* 1 X 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1710-01/16 

Микробиологическая лаоора 
№ ' Определяемые 
п / п п о к а з а т е л и 

ори я 
Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1 (J 1 о-
01 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

-5 Общее микробное 
число 

15 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

1 
4 Патогенная микрофлора не обнар не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

Колифаги ! Не обнар не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.О, Подпись 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Исследованная проба (образец) соответ?™^! (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И ,\а R A J U U 1 A T 5 7 выдан 15 июля 2015т 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail super lab05®mai l . ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1710 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образпа): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул .Эмирова 81, с. Ахты, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца): 21.09.2016 10ч. 00мин 
Дата и время доставки пробы(образца): 21.09.2016 12ч 30 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора :МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались нробы(образцы): 
368730.РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С.Б. 
Код пробы(образца): 1710-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: 'у> Врач бактер Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: Эфендиев М.А 



к протоколу №1710 от 27.09 2016г. 

Код 
лробы(образца): 

1710-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

3 Общее микробное 
число 

17 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

N Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.О; Подпись 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № R A . R I . 2 I A 1 57 в ы д а н 15 июля 1015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. М а х а ч к а л а , Пр. П . Ш а м и л я I «г» гел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail supeiiahOS'a mail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1708-4 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул .Эмирова 80, с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время от бора пробы(образиа): 21.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образца): 21.09.2016 12ч 30 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора: МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образпы): 
368730,РД. МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образнов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С.Б. 
Код пробы(образца): 1708-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: к/ч бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1708-01/16 

Микпобиологическан лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

Термотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

J Общее микробное 
число 

2 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Кол ифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

И ссл едо ва и и я и ровод ил и: 

Должность. Ф.И.О: Подпись 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2. i .4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.RU.21ArS7 в ы д а н 15 и ю л я 2015т 

Адрес: 367026 Республика Дагестан , г. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail superlab05fffiniail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1708-3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы (образца ):Z?oda питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образиы) отобраны на объекте: Ул .Эмирова 79. с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образиа):2/.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):2/,09.2016 12ч 30мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора: МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730.РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С.Б. 
Код пробы(образца): г 1708-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за нр(ни:леиие исследования 
и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
i s U n i n w щ : 

W O T O K b m j s - j } 

, _. > Эфендиев М.А 

у л .5? 

Л1' 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1708-01/16 

Микробиологическая лаборатория^ 
№ i Определяемые Результаты 

| п/п 1 показатели ^ ^ j i c c j i ^ O B a m ^ J 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные не обнар. не допуск. в 100 мл 

МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

-> Общее микробное 
число 

з 50 
— 

КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 
1 

МУК 4.2.1018 I 
4 

5 

Патогенная микрофлора 

Колифаги 

не обнар. 

Не обнар 

н е д о п у с к 

не допуск 
КОЕ в ЮО 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исс 

Дол 
Вра 

ледования проводили: 

жность, Ф.И.О, — 
ч бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 

| Подпись ! 
| Хаджиева Е.А 

И а ™ " н а » проба (образец, соответствует, ГвнШн 7..1.4Л074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.Rll .21 АГ57 в ы д а н 15 и ю л я 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail superlab05fffimail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1708-2 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: У л .Эмирова78, с. Ахты, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):27.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):27.09.2016 12ч 30мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший иробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора :МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образпы): 
368730.РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 
Код пробы(образца): 1708-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведениелсследоваиия 
и составление протокола: ' Л В р а ч бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
vV 

' ^ СУПЕРЛАБ'Vt1 

: р ! для , 
^ ПРОТОКОЛОВ j 
•А х -' ? \ у ^ 

•ф «.,,„, «Л» о!>" 

л ? 

у 
Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образиа): 

1708-01/16 

Мнк-побиопогическ-яа лаборатория — __ 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

i 3 
Общее микробное 
число 

8 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора 
, не оонар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

1 

! 5 Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 : 
i 

1 — 1 

Исследования проводили: 

Лолжность. Ф.И.О: Подпись 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

э а к . 1 ш м с п и с . 

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин Ш И Н . 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21Ar57 выдан 15 июля 2015т 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И .Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail superlab05'S !mail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1708-1 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):5оск7 питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул .Эмирова 77, с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пРобы(образпа):27.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):2/, 09.2016 12ч 30 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший нробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора :МК№ 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730.РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 
Код пробьЦобразна): ~ 1708-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: ; .QttXU- Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
СУПЕРЛАБ' х 

Эфендиев М.А 

протоколов h s 
-4 . (Я \ / 1 } ,Ъ / 

f J, 'J . h Н J1 

H t I Л , I U tt > . 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

№ I Определяемые 
п/п показатели 

М ш ^ б и о л о п г ^ ^ 
Результаты 
исследования_дД1орма™в 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

М У К 4 . 2 . 1 0 1 8 -

01 

Должность, Ф.И.О 
В р а ч ^ а к г е р и с ^ 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соо1В£Т£ТРуеТ 

(не соответствует) О щ П щ Ш А Ш Ш -



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № КА.К1.21АГ57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И.Шамнля I «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail superlab<)5® ;mail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№ 1708 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образна): Вода питьевая, нейтрализованное водоснабжение. 

Пробы(образпы) отобраны на объекте: Ул .Эмирова "4. с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образна): 21.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образца): 21.09.2016 12ч 30 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший нробы(образны): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора: МК№ 03033000917160000/7 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730,РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образнов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 

Код пробы(образца): 1708-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: V/Щ^рач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: , _. > Эфендиев М.А 

г п р о т о к о п о y s - i , 



к протоколу №1708 от 2709.2016: 

Код 
пробы(образца): 

1708-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

С-не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

Общее микробное 
число 17 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. н е ДОПУСК. МУК 4.2.1018 

5 Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 | МУК4.2.1018 
мл 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.О: Подпись 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) £ояга§тствует (не соответствует) СанПин 2. i .4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № RA.Rll .21A! 57 выдан 15 и ю л я 2015. 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, т. М а х а ч к а л а , Пр. И . Ш а м и л я I «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail supe i i ab05®mai l . ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1706-4 
от 27.09.2016г. 

Наименование пРобы(образца):5ойа питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул. Байрамова у магазина, с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образна):2/.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки нробы(образца):27.09.2016 12ч 30мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для отбора:МК.М> 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образны): 
368~30.РД. МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С.Б. 
Код пробы(образна): 1706-01/16 | 

НД на методику отбора -.ГОСТ31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: : уУ-'j j f i Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 
• i s U n i n t o . г 

Эфендиев М.А 

•'JA 
* A. ' 

ЛРОТОКОПОЗ j j . 
у / 



к протоколу №1706-4 от27.09.2016г. 

Код 
пробы(обоазца): 1706-01/16 

Ми» фобиологическая лаборатория 
J№ 

п/п 
Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 
1 L Термотолерантные 

колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

з Общее микробное 
число 33 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

; 4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 
5 Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 

мл МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.и: Подпись 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RH.21A157 выдан 15 июля 2(115г 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И.Шамиля 1 «г,, тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail superlabOS и mail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№ 1706-3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул. Байрамова 15, с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):2/.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образца):2/. 09.2016 12ч 30 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева A3. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались нробы(образцы): 
368730.РД. МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 
Код пробы(образца): 1706-01/16 j 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: •vb:J(U- Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: • Г, Ti ХЪ Ч -
V 

Эфендиев М.А 

3 7 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 1706-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 
Л Z 

I 
Термотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

| 3 
! 

Общее микробное 
число 25 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

1 4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 
5 Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 

мл МУК 4.2.101 8 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О: Подпись 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т А К К Р Е Д И Т А Ц И И № R A . R l l . 2 1 A r 5 7 в ы д а н 15 и ю л я 2015т 

А д р е с : 367026 Р е с п у б л и к а Д а г е с т а н , г. М а х а ч к а л а , Пр . И . Ш а м н л я 1 «г» т е л . + 7 (8722) 98-98-98, e -mai l , „ p e r l . b O S f f i m . l l . r u 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1730-4 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):5о()а питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул. Вагабова 18,с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образнау.22.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробьЦобразпау.22.09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образны): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730 РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»кул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С .Б. 
Код пробы(образца): 1730-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: -Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: , _. > Эфендиев М.А 

Л ? / 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы( образца): 

1730-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы НД на метод 
п/п показатели исследования норматив измерения исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

3 Общее микробное 
число 33 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 
мл МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О: Подпись 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А V 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.KI1.2I AI 57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Республика Да, ест».., г. Махачкала , Пр. 1Ш1а„пли 1 «г» тел. + 7 (8722) 98-98-98. e-mail super labUS" mail. 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№ 1 7 3 0 - 3 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):Дода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Ул.Вагабова 17. с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образпа):22.09.2016 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образнау.22.09.2016 16 ч 00мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший нробы(образцы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы»образцы): 
368730.РД. МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 
Код пробы(образца): 1730-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за п р о в е д ё н ^ исследования 
и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: <:v / 

: 0 » V 

„„ ^ / Y / Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1730-01/16 

\ T n w n o f m o логическая лаборатории 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

Л _) Общее микробное 
число 

25 50 КОЕ. в 1 мл МУК 4.2,1018 

1 4 Патогенная микрофлора не оонар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Кол и фаг и Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4,2.1018 

! 

Исс гедования проводили: 

Должность. Ф.И.О; ; Подпись 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 1 Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 

А д р е с : 367026 Республика 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ > КА.ЯГ.21АГ57 выдан 15 июля 2015. 
Дагестан, г. Махачкала , Г.,, И.Шамнля 1 «. .. тел. + 7 (8722) 98-98-98, e-mail superlab05fflmail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1730-2 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образиаУ.Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Проб,,(образиы) отобраны на объекте: Ул. Вагабова 14 с. А,ты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробьЦобразна):22.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки „робы(образца):22.09.2О/6 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образны): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева A3. 
Основание для отбора:МА'Л* 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): ^ , , 
368730 РД МО Ахтынский район, е. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3 
Присутствовали при о т б о р е проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков СБ. 
Код пробы(образца): 1730-01/16 | 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2 1 4 ИГ4-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству'воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за п р И Л ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 
и составление протокола: ирач оактерио.шс iuj— 

Руководитель ИЛ: - "' • / . г , г 
•1$ 

ЭфендиевМ.А 



к протоколу №17.30-2 от 27 09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

! 
1730-01/16 

М п ^ п п К и п п п г п н р р к я я .пябопатопия 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

2 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

~> j Обшее микробное 
число 

48 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

i Должность. Ф.И.О: Подпись •у/сасьи-

| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01. 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. М а х а ч к а л а , 11р. 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1730 
от 27 .09 .2016г . 

Наименование п Р о б ы ( о б Р а з ц а ) : 5 о д а питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул. Садовая 24.с. Ахты. Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца ) :22Ж20/6 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образиа):22.О9.2076 16 ч 00мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образны): 
Фечьдшер- чаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались пробы(образцы): 
368 7 S0 РД МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ « УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3 
Присутствовали при отборе проб(образиов), со стороны заказчика: мает, водопр Сафиоеков СБ. 

Код пробы(образца): 1730-01/J6 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин ? 1 4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаожения» 

Лицо, ответственное за п 
и составление протокола: 

исследования 
_Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

. .7 ' СУПЕРЛАБ1 ^ 
Руководитель ИЛ: _ Эфендиев М.А 

даД "'ОГОКОЛОВ 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Микробиологическая лаборатории» 
Определяемые 
показатели 

Результаты j Гигиеническии 
исследования j норматив 

НД на метод 
исследования 

Общие колиформные 
бактерии 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 
Общее микробное 
число 

4 : 1 !атогенная микрофлора j не обна! 

i Колифаги Не обнар. 

не допуск, 

не допуск. 

КОЕ в 1 мл 

не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018" 

МУК 4.2.101! 

Исследования проводили: 

: Должность. Ф.И.О: 
"Вра^Гбактериолог ~ЙЛ ООО «СуперЛаб» 

Подпись 
Хаджиева Е.А 

ИссГдованная проба (образец) ШОХШШпщет (не соответствует) С а н П ш 2 Л А Щ 4 ^ 1 • 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т АККРЕДИТАЦИИ ЛЬ RA.RU.21.Ar57 выдан 15 июля 2015г 

м 

А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала . Пр. И .Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail superlab05fa.mail.ru 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№1728-4 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: Ул. Садовая 23.с. Ахты, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2076 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробы(образпа):22.09.2076 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.3. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы): 
368730,РД, МО Ахтынский район, с. Ахты, МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафибеков С.Б. 
Код пробы(образпа): 1728-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: 1//6с,?Щ: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: , _. > Эфендиев М.А 

А СУПЕРЛАБ 



к протоколу №1728-4 от 27,09.2016г 

Код 
nDo6bi(o6na4iiaV 1728-01/16 

Мш •ерооиоло! ическан лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 
2 Термотолерантные 

колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 
з Общее микробное 

число 36 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 
I 4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. не допуск. МУК 4 2 1018 ! 

! 5 1 
Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 

мл МУК 4.2.1018 
— 

Исследования проводили: 
1 

Должность, Ф.И.У: ! Подпись о / f o i f j j u : ! Врач оактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» ——: х j 
Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.2I AI 57 выдан 15 июля 2015т 

| 1 р . И .Шамиля 1 «г.. тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail Superlab05«)mail .ru 
А д р е с : 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№1724-1 
от 27.09.2016г. 

Наименование иробы(образца): Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Нробы(образиы) отобраны на объекте: начало села, с Кап-, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробы(образца):22.09.2076 10ч. 00мин. 
Дата и время доставки пробь,(образцау.22.09.2016 16 ч 00мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образиы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» МУР»™™ивва^8 . . 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, и н д и в и д у а л ь н ы й предприниматель или физическое лицо, у которого 

7б%То7п^О°^!ш^айон , Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. 
о т б о р е п р о б ( образцов), с о стороны заказчика: , а с ж в о * » * . Сафиоеков СБ. 

Код пробы (образца) : 1724-01/16 j 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследовании и оценку: 
('анПин 2 1 4 ИГ4-01 «Питьевая вода. Гигиенические треоования к качеству воды 
Z X — и ы х систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаожения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: J / Л М и - П п п и опктепш. 

не исследования „ Г , 
4^Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Эфендиев М.А 



к протоколу №1724-1 от27.09.2016г. 

Код 
пробы(образца): 

1724-01/16 

Микробиологическая лаборатория 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 
Общие колиформные 
бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл 
МУК 4.2.1018-
01 

-) 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

3 
Общее микробное 
число 

3 3 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 

4 Патогенная микрофлора не обнар. н е ДОПУСК. не допуск. МУК 4.2.1018 

5 Колифаги Не обнар. не допуск. 
КОЕ в 100 
мл 

МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 
- ч 

Должность. Ф.И.О: Подпись 
f Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) гооТ5£[ствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/05720100) ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21Ar57 выдан 15 июля 2015г 

А д р е с : 367026 Реснублнк-а Дагестан, г. Махачкала , Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail super l ab05®mail . 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№ 1 7 2 4 
от 27.09.2016г. 

Наименование пробы(образца):Вода питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образцы) отобраны на объекте: Рядом с клубом, с. Зрых, Ахтынский район. 

Дата и время отбора нробы(образцау.22.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы(образнау.22.09.2016 16 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образпы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З. 
Основание для о т б о р а : М К № 0303300091716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы!образцы): 
368730.РД, МО Ахтынский район, с. Ахты. МБУ «УСиЕЗ»,ул. Г. Ахтынского 3. _ „ 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: мает, водопр. Сафиоеков С.Б. 
Код нробы(образпа) : 1724-01/16 

НД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных исследований и оценку: 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Лицо, ответственное за проведение исследования 
и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А 

Руководитель ИЛ: 

. ё ! для 
| \ ПРОТОКОПОЗ 

I л 3 i v 'J 

Эфендиев М.А 



к протокол) № 1724 от 2 7.09.2016г 

Микробиологическая лаборатория 
Код 

пробы(образца): 

№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 
исследования 

Общие колиформные 
бактерии 
I ермотолерантные 
колиформные бактерии 
Общее микробное 
число 

не обнар. 

не обнар. 

14 
4 ; Патогенная микрофлора | не обнар. 

Колифаги j Не обнар. 

Исследования проводили: 

Должность. Ф.И.О; 
_Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» 

Гигиенический I Единицы 
норматив 

не допуск. 

не допуск. 

50 

не допуск. 

• не допуск. 

измерения 

в 100 мл 

в 100 мл 

КОЕ В I мл 

н е ДОПУСК. 

КОЕ в 100 
мл 

Подпись 

1724-01/16 

НД на метод 
исследования 

МУК 4.2.1018-
0 1 

МУК 4.2.101! 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

МУК 4.2.1018 

Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
А Т Т Е С Т А Т АККРЕДИТАЦИИ № КА.КГ.21А157 выдан 1? июля 2015. 

А д р е с : 36702, ^ Д о е д а й , г. М . , . - , . • И , = 7 «п, дел. + 7 , В 7 2 2 ) ~ ~ а П 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№ 1 7 2 2 - 4 
от 27.09.2016г. 

Наименование и р о б ы ( о б р а з н а ) : ^ питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны на объекте: ^ с футбольной плоимой,, ЗрЫХ, Ахтынский Райо, 

1ата и время отбора пробы(образна):22.09.2016 10ч. 00 мин. 
Дата и время доста'вки'пробы,образна,:22.09.20,6 16 ч 00 ми, 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 

Сотрудник отобравший пробы(образны): 
Фечьдшер- чаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» МуртазалиеваА.З 
Основание для отбора:МК № 030330009,716000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лино, и н д и в и д у а л ь н ы й предприниматель или физическое лино, у которого 

отбирались пробы(образны): «\'СиП» п Г Ахтынского 3. 

Код пробы(образна): i 722-01/16 

ИД на методику отбора -.ГОСТ 31942-2012 

централизованных систем питьево. 
требования к обеспечению 

го водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
•ю 'безопасности систем горячего водоснабжения» 

И Л 0 0 0 "Су"ерЛаб"Хадхиева К А 

Руководитель ИЛ: 
Эфендиев М.А 



к протоколу №1728-1 от 27.09.2016г. 

Код 
пгюбы(обоаша): 1 7 2 2 - 0 1 / 1 6 

Микробиологическая лаборатория 
JN° Определяемые 
п/п ! показатели 

Результаты Гигиенический 
исследования ! норматив 

Единицы 
измерения 

НД на метод 
исследования 

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018-

01 

\ -i 

Термотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. в 100 мл МУК 4.2.1018 

1 

i 

Общее микробное 
число 

— — — 

7 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018 
4 Патогенная микрофлора не обнар. не допуск. н е Д О П У С К . МУК 4.2.1018 

! 5 Колифаги Не обнар. не допуск. КОЕ в 100 
мл МУК 4.2.1018 

Исследования проводили: 

Должность, Ф.И.О, Подпись ^/Ppj^jbu 
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» ,/ / / 1 

Хаджиева Е.А 

Заключение: 
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01 



Общество с ограниченной ответственностью 
"СуперЛаб" 

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252 
АТТЕСТАТ - ^ ' " П ЛИЧИ RA.R1.21A1 57 выдан !5 июля 20.5, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ дя.9Я-98 e-mail superlab05 а mau.ru 
™Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала , Пр. И.Шамиля 1 «г,, тел. +7 «8722, 98, 

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИИ) 

№ 1 7 2 2 - 3 
от 27.09,2016г. 

Наименование и р о б ы ( о б р а з н а ) : ^ питьевая, централизованное водоснабжение. 

Пробы(образны) отобраны „а объекте: Рядом с админ, с Зрых, Ахтынский район. 

Дата и время отбора пробьЦобразнаY22.09.2016 10ч. 00 мш, 
Дата и время доставки пробы(образна):22.09.2076 76 ч 00 мин. 

Цель проведения измерений: Лабораторно - производственный контроль. 
Сотрудник отобравший пробы(образиы): 
Фельдшер-лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» МУРт™"™евС'^ 
Основание для о т б о р а : М М 03033000917.16000017 от 29.08.2016г. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались пробы(образцы): MKV«VCuF3»v4 Г Ахтынского 3. 

Код пробы(образна): J 72^01716 

НД на методику отбора -.ГОСТ31942-2012 

Z p Z Z Z и ооесе.еиию безопасное,,,и систем гожего водоснаожетш 

Лии. , ответе! венное за п р о в е с е нееледовани» „СуперЛаб, Хаджиева Е.А 
и составление протокола: vpa t оактЧ 

Руководитель ИЛ: 

? г! е Ч V 
•) V М> ' 

ЭфендиевМ.А 



К протоколу № 1 7 2 2 - 3 от 2 7 . 0 9 , 2 0 1 6 г . 

—J Л]фоб1 | С уог и ч еск а я лай о j) ат opt i н 
No 

Код 
пробы(об!)азца): 1 7 2 2 - 0 1 / 1 6 

Исследован и я и ро вод или; 

ЦЬлжностъ^ФТШ; 

Заключение: 
Исследованная „рооа (образец) ^ в е ^ ( н е _ т в у е т ) с м Ы Щ Л Щ и п , 


